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Zone d'installation

La distance minimale entre F2120 et le mur de I'habita-
tion est de 350 mm. L'espace au-dessus de F2120 doit
étre d'au moins 1 000 mm. Il faut en revanche prévoir
un espace libre de 1 000 mm a l'avant pour faciliter
I'entretien.
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Distance minimum a respecter pour
] I'installation de plusieurs F2120
Au moins|
Prévoir un espace libre de 1 000 mm & 1000 mm
I'avant pour faciliter I'entretien.
Composants fournis
Composants fournis avec F2120
2 tuyaux flexibles (R32) avec
4 joints Filtre a particules R32
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